Gebaudestrang 1 / Geschoss 0

Geschoss -1

DN 12

115 mm

33,86 10

DN 20
20,0 mm

0,69 lis

Leitungsobjekte

L] Absperrarmatur
De Druckminderer
1] Filter
L] Ruckflussverhinderer
] Sicherheitsventil
[ im ) Zahlergruppe

Qo Zirkulationspumpe

DN 12
11,5 mm

0,26 Ifs.

DH 12 DN 12
11,5 mm 11,5 mm
33,86 U 017 lis

o g e e [ o o et

DN 15

15,0 mm
0,36 l/s

Leitungen

Trinkwasserzirkulation warm (PWH-C)
Trinkwasser warm (PWH)
Trinkwasser kalt (PWC)

DN 12 DH 42
11,5 mm 11,5 mm
017 s 0,121

28 m

DN 12 DN 15 DN 15
115mm 15,0 mm 15,0 mm
0,23 0,98 Vs 0,38 lis

Leitungsbeschriftungen

Nennweite (DN)
Verteilungsleitung  Innendurchmesser (di)
Spitzendurehfluss ( mas)
Nennweite (DN)
Steigleitung Innendurchmesser (di)
Spitzendurchfluss (v max)
Nennweite (DN)
Stockwerksleitung  Innendurchmesser (di)
Spitzendurchfluss ( max)
Nennweite (DN)
Ringleitung

Innendurchmesser (i)

Spitzendurchfluss (V max)

Sortiment

Verteilungsleitung  Mepla
Steigleitung Mepla
Stockwerksleitung  Mepla
Ringleitung Mepla

DN 12
11,5 mm
0,111

Objekte

Ausgusshecken

LY Auslaufventil

Dusche

Kuchensplle

Waschmaschine

Waschtisch

WC

Ubergabepunkt-PW

Wassererwarmer
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